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32,1 m²
BO/01

PCV
Pom. pielęgniarek instr.

3,8 m²
BO/02

Pł. gres.
Łazienka

14,0 m²
BO/03

PCV
Pom. anestezjologa

2,7 m²
BO/04

Pł. gres.
Łazienka

15,1 m²
BO/05

PCV
Pom. anestezjologów

15,6 m²
BO/07

PCV
Pom. piel. anestezj.

3,2 m²
BO/06

Pł. gres.
Łazienka

3,4 m²
BO/08

Pł. gres.
Łazienka

322,2 m²
BO/11

PCV
Komunikacja

21,1 m²
BO/09

PCV
Pokój oddziałowej

10,5 m²
BO/10

PCV
Pom. salowych

27,2 m²
BO/13

Pł. gres.
Magazyn

11,6 m²
BO/14

Pł. gres.
Magazyn

12,6 m²
BO/12

Pł. gres.
Magazyn

9,5 m²
BO/15

PCV antyelektr.
Myjnia personelu

9,5 m²
BO/16

PCV antyelektr.
Myjnia personelu

9,4 m²
BO/17

PCV antyelektr.
Myjnia personelu

9,4 m²
BO/18

PCV antyelektr.
Myjnia personelu

34,0 m²
BO/24

PCV antyelektr.
Sala operacyjna

34,0 m²
BO/25

PCV antyelektr.
Sala operacyjna

34,0 m²
BO/26

PCV antyelektr.
Sala operacyjna

35,8 m²
BO/27

PCV antyelektr.
Sala operacyjna

4,0 m²
BO/21

PCV
Komunikacja

14,1 m²
BO/20

Pł. gres.
Magazyn

3,0 m²
BO/22

Pł. gres.
WC

10,8 m²
BO/23

Pł. gres.
Materiał brudny

19,8 m²
Op/04

Pł. gres.
Przechow. wózków transp.

37,7 m²
BO/28

PCV antyelektr.
Sala operacyjna - chirurgii urazowej

37,4 m²
BO/29

PCV antyelektr.
Sala operacyjna- ortopedyczna

11,1 m²
BO/30

PCV antyelektr.
Myjnia personelu

11,4 m²
BO/31

PCV antyelektr.
Myjnia personelu

20,2 m²
BO/32

PCV antyelektr.
Przygoptowanie pacjenta

86,4 m²
BO/33

PCV
Korytarz

134,8 m²
Op/05

PCV
Komunikacja

19,8 m²
Op/06

PCV
Strefa przech. blatów

13,0 m²
Op/07

PCV
Śluza łóżkowa

8,3 m²
Op/08

Pł. gres.
Materiał brudny

16,9 m²
Op/09

PCV
Szatnia męska

3,6 m²
Op/10

Pł. gres.
Umywalnia

4,7 m²
Op/11

PCV
Śluza

18,3 m²
Op/17

PCV
Szatnia damska3,4 m²

Op/12
Pł. gres.
Umywalnia

124,5 m²
Op/03

PCV antyelektr.
Sala wybudzeniowa

5,5 m²
Op/14

Pł. gres.
Brudownik

15,2 m²
Op/16

PCV
Pomieszczenie personelu

4,7 m²
Op/15

Pł. gres.
Łazienka

41,0 m²
Oo/01

PCV antyelektr.
Sala operacyjna

6,9 m²
Oo/02

PCV antyelektr.
Myjnia personelu

7,4 m²
Oo/03

Pł. gres.
Pom. dezynfekcyjne

40,1 m²
Oo/04

PCV antyelektr.
Sala operacyjna

59,6 m²
Oo/05

PCV antyelektr.
Sala operacyjna hybrydowa

8,5 m²
Oo/06

PCV antyelektr.
Myjnia personelu

5,0 m²
Oo/07

Pł. gres.
Pom. dezynfekcji

10,5 m²
BO/34

PCV
Śluza

13,0 m²
BO/35

PCV
Magazyn sprzętu

16,6 m²
Op/01

PCV
Gabinet lekarski

3,0 m²
Op/02

Pł. gres.
Łazienka

8,7 m²
Op/18

PCV
Śluza

39,9 m²
Od/02

Panele drewniane
Sala rehabilitacyjna

12,5 m²
Od/01

Pł. gres.
Kuchenka Oddziałowa

94,1 m²
Oo/08

PCV
Korytarz

7,1 m²
Oo/09

PCV
Śluza ewakuacyjna

20,7 m²
Oo/10

PCV antyelektr.
Przygotowanie pacjenta 20,4 m²

Oo/11
PCV
Magazyn sprzętu i aparatury

12,5 m²
Od/03

PCV
Izolatka

4,2 m²
Od/04

PCV
Śluza

3,1 m²
Od/05

Pł. gres.
Łazienka

14,1 m²
Od/06

PCV
Izolatka

3,9 m²
Od/07

PCV
Śluza

3,2 m²
Od/08

Pł. gres.
Łazienka

18,7 m²
Od/09

PCV
Pokój łóżkowy

13,4 m²
Od/10

PCV
Pokój łóżkowy

3,1 m²
Od/11

Pł. gres.
Łazienka

13,4 m²
Od/12

PCV
Pokój łóżkowy

3,2 m²
Od/13

Pł. gres.
Łazienka

18,8 m²
Od/14

PCV
Pokój łóżkowy

19,6 m²
Od/15

PCV
Pokój łóżkowy

13,1 m²
Od/16

PCV
Pokój łóżkowy

3,0 m²
Od/17

Pł. gres.
Łazienka

13,7 m²
Od/18

PCV
Pokój łóżkowy

3,2 m²
Od/19

Pł. gres.
Łazienka

19,6 m²
Od/20

PCV
Pokój łóżkowy

207,4 m²
Od/21

PCV
Korytarz

26,2 m²
Od/22

PCV
Pokój lekarski

4,8 m²
Od/23

Pł. gres.
Łazienka

19,0 m²
Od/24

PCV
Pokój pielęgniarski

3,8 m²
Od/25

Pł. gres.
Łazienka

14,8 m²
Od/26

PCV
Punkt pielęgniarski

15,7 m²
Od/27

PCV
Pokój przygotowaczy pielęgn.

13,9 m²
Od/28

PCV
Sekretariat medyczny

17,9 m²
Od/29

PCV
Gabinet ordynatora

3,4 m²
Od/30

Pł. gres.
Łazienka

4,6 m²
Od/31

Pł. gres.
Łazienka

23,4 m²
Od/32

PCV
Gabinet diagn.zabiegowy

4,7 m²
Od/33

Pł. gres.
Magazyn bielizny

12,5 m²
Od/35

Pł. gres.
Brudownik

10,9 m²
Od/36

Pł. gres.
Łazienka dla NP

4,4 m²
Od/37

Pł. gres.
WC

4,0 m²
Od/38

Pł. gres.
WC

4,3 m²
Od/39

Pł. gres.
pom. porządkowe

18,4 m²
Od/40

PCV
Pokój łóżkowy

13,7 m²
Od/41

PCV
Pokój łóżkowy

3,2 m²
Od/42

Pł. gres.
Łazienka

21,3 m²
Od/43

PCV
Pokój odwiedzin

16,3 m²
Od/44

PCV
Gabinet diagn.-zabiegowy

10,6 m²
Od/45

Pł. gres.
Magazyn sprzetu i aparatury

5,3 m²
Oo/13

PCV
Pom. porządkowe

6,9 m²
Oo/14

Pł. gres.
Pom. techniczne

11,5 m²
Oo/12

Pł. gres.
Brudownik

4,6 m²
BO/36

Pł. gres.
Pom. porządkowe

BLOK OPERACYJNY

ODDZIAŁ CHIORURGII ONKOLOGICZNEJ

B
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P
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R
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C
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JN
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15,3 m²
Od/34

PCV
Pokój oddziałowej

3,0 m²
Od/46

Pł. gres.
Łazienka

Z PODODDZIAŁEM CHORÓB PIERSI

ODDZIAŁ CHIORURGII ONKOLOGICZNEJ - CZĘŚĆ OPERACYJNA

6,5 m²
BO/19

Pł. gres.
Brudownik

7,3 m²
BO/37

Pł. gres.
Pom. porządkowe

2,0 m²
BO/38

Pł. gres.
WC
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